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PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar

MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION

Información importante
¡Lea y guarde este manual!

o usar este producto, lea
cuidadosamente las instrucciones
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DESCRIPCIÓN

INSTALACIONES USANDO ESTACA STD

REGISTRO

MURO

INSTALACIÓN CON CABLE
USO RUDO EXPUESTO.

CABLE USO
RUDO

REGISTRO

MURO

INSTALACIÓN CON
TUBERIA DE PVC INFERIOR

Segmento de tubería
de PVC convencional
rellena de cascajo.

Tubería de PVC verde tipo rígido.
Las uniones de PVC deberán
realizarse utilizando el adhesivo
adecuado, para obtener un buen sellado.

Estaca de aluminio vaciado para fijar al suelo,  los
luminarios diseñados para este propósito. Con
roscas de ½" NPT hembra y ¾" NF macho.

Longitud: 23.7cm


